
ZAPYTANIE OFERTOWE: 

Filharmonia Łódzka zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowej 
dla Zadania pod nazwą „Montaż klimatyzatorów miejscowych w pomieszczeniach biurowych                
i w garderobach w budynku Filharmonii Łódzkiej położonego w Łodzi przy ul. Narutowicza 20/22”. 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla Zadania pod nazwą 
„Montaż klimatyzatorów miejscowych w pomieszczeniach biurowych i w garderobach w budynku 
Filharmonii Łódzkiej zgodnie z Wykazem i rysunkami stanowiącym załącznik nr 1 i nr 2  do niniejszego 
zapytania ofertowego. 

Opracowanie dokumentacji projektowej obejmuje: 
 
1. Wykonanie Projektu montażu klimatyzatorów miejscowych wraz z uzyskaniem wszystkich 

wymaganych pozwoleń, zatwierdzeń i uzgodnień. 
2. Wykonanie kalkulacji kosztów urządzeń wraz z kalkulacją robót budowlanych/montażu i kosztów 

uruchomienia instalacji klimatyzatorów miejscowych. 
 
Zamawiający wymaga: 
 

a. spisania, jeszcze przed przystąpieniem do opracowywania dokumentacji projektowej, karty 
uzgodnień z Zamawiającym, w której zostaną zawarte wszystkie wymagania Zamawiającego  
w stosunku do właściwości użytkowych klimatyzatorów miejscowych w odniesieniu                                       
do zaproponowanych przez Wykonawcę-istniejących/dostępnych na rynku/w sprzedaży urządzeń. 
Zamawiający wymaga, ażeby karta uzgodnień została podpisana przez Przedstawicieli Stron. 

b. uzgodnienia z Zamawiającym koncepcji dotyczącej montażu/lokalizacji klimatyzatorów 
miejscowych w pomieszczeniach oraz lokalizacji jednostek zewnętrznych oraz sposobu 
odprowadzania skroplin. Zamawiający wymaga, ażeby uzgodnienie-notatka, schematy zostały 
podpisane przez Przedstawicieli Stron. 

c. ażeby dokumentacja projektowa była przekazana w sześciu wydrukowanych egzemplarzach oraz 
na płycie CD/DVD. Wersja elektroniczna musi być tożsama z wersją drukowaną, oraz umożliwić 
odczytanie plików w formacie *PDF, *DWG, *DOC , *XLS, *ATH. 

d. ażeby dokumentacja projektowa została wykonana z bardzo dużym uszczegółowieniem 
rozwiązań, jednoznacznym określeniem parametrów technicznych i wymagań, co do standardów 
urządzeń i wykończenia. 

e. ażeby dokumentacja projektowa zawierała optymalne rozwiązania technologiczne doboru 
klimatyzatorów i ich montażu, instalacyjne, konstrukcyjne, materiałowe oraz wszystkie niezbędne 
zestawienia. 

f. ażeby rysunki szczegółów i detali zawierały dokładne opisy wszystkich niezbędnych parametrów 
pozwalających na identyfikację materiałów, urządzeń etc. 

 
OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 
Wyciąg z Opisu technicznego Architektury z 2001 roku. 
Budynek Filharmonii Łódzkiej został zaprojektowany w konstrukcji żelbetowej, przy czym: 

 ściany nośne- żelbetowe monolityczne  (10 cm, 12 cm, 15,cm 18 cm, 20 cm, 25 cm, 30 cm),  
 słupy - monolityczne żelbetowe Ø 40 i Ø 50 [cm], 
 stropy- monolityczne żelbetowe (12 cm, 15 cm, 20 cm, 22 cm, 30 cm, 50 cm). 
 dach nad pomieszczeniami biurowymi oraz garderobami-o odwróconym układzie warstw : 

a. ROOFMATE LG gr.7.0 cm, 



b. włóknina szklana BRAAS  0,07 cm, 
c. membrana dachowa RHENOFOL CG 0,12 cm, 
d. włóknina poliestrowa BRAAS 300g/m2  0,16 cm, 
e. styropian – 13 cm, 
f. Paraizolacja PE 0,025 cm, 
g. strop płytowo-żebrowy 50 cm w układzie odwróconym. 

 
 ściany działowe ( w zależności od wymagań izolacji akustycznej): 

a. żelbetowe – wylewane na mokro (10 cm, 12 cm, 15 cm), 
b. murowane z bloczków betonowych „FORTIS” ( 6 cm, 12 cm, 24 cm), 
c. kartonowo-gipsowe na szkielecie stalowym 100 mm . 

 
 ściany osłonowe części budynku z pomieszczeniami biurowymi oraz  garderobami  : 

a. okładzina szklana, 
b. płyta ogniotrwała PROMATECH” 1 cm, 
c. wełna mineralna GULFIBER 3011 10 cm – płyty o gęstości 55 kg/m3, 
d. płyta g-k 1,25 cm mocowane na stalowej ramie nośnej przykręconej do stropu. 

 
 elewacja budynku – szklana- w załączeniu zdjęcia szklanej elewacji i dachów stanowiące załącznik 

nr 3 do zapytania ofertowego. 
 

 Ilość kondygnacji: 
a. jedna podziemna, 
b. siedem nadziemnych, przy czym poziom dachu nad pomieszczeniami biurowymi oraz 

garderobami -  +15,29. 

 

UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

1. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz 
obowiązującymi przepisami i normami, przepisami BHP i p.poż.  w tym zgodnie z przepisami BHP. 

2. Filharmonia Łódzka jest w posiadaniu dokumentacji projektowej powykonawczej opracowanej 
dla budynku przekazanej w dniu przejęcia nowo - wybudowanego obiektu do użytkowania 
(dokumentacja z 2004r.), która może zostać udostępniona w siedzibie  Zamawiającego –             
po wcześniejszym umówieniu tel. kontaktowy 42 664 79 60, 603 310 086, 506 070 500,   
w godz. 9.00 – 14.00. 

3. W celu prawidłowego sporządzenia oferty Wykonawca  musi dokonać wizji lokalnej                    
dla uzyskania niezbędnej informacji co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności jakie 
mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia. 

4. Wizja lokalna, jest możliwa po wcześniejszym umówieniu – tel. kontaktowy 42 664-79-60          
lub 603-310-086, 506 070 500  w godz. 9.00-14.00.  

5. Złożona oferta cenowa powinna obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu 
zamówienia. 

6. Za całość wykonanych prac obowiązuje cena ryczałtowa. 
7. Wykonawca jest zobowiązany do złożenia oświadczenia potwierdzającego, że: 

1) zastosuje w dokumentacji rozwiązania, urządzenia, materiały i technologię 
wykonania zapewniającą bezpieczne użytkowanie obiektu i że nie będą stanowiły 
zagrożenia dla osób przebywających w ich rejonie; 



2) dokumentacja projektowa będzie zawierała optymalne rozwiązania technologiczne 
doboru klimatyzatorów i ich montażu instalacyjne, konstrukcyjne, materiałowe,           
oraz wszystkie niezbędne zestawienia zaprojektowanych/zastosowanych 
klimatyzatorów, urządzeń i materiałów wraz z podaniem ich parametrów; 

 
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30.06.2021r. 
 
MIEJSCE, TERMIN ORAZ WARUNKI FORMALNE SKŁADANIA OFERT 
 
Oferty proszę składać drogą elektroniczną na adres oferty@filharmonia.lodz.pl lub w formie pisemnej w siedzibie 
Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina, ul. Narutowicza 20/22, 90-135 Łódź, sekretariat II piętro w terminie 
do godziny 11.00 dnia 23.04.2021 r. 
Za moment złożenia oferty uznaje się jej wpłynięcie do Zamawiającego.  
 
Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszym zapytaniu i wg formularza 
ofertowego – załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.  
 
 
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ  
 
Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni.  
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  
 
OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
 
Oferty składane w odpowiedzi na zapytanie, muszą zawierać:  

 Wypełniony formularz oferty (załącznik nr 4 do zapytania ofertowego).  
 
KRYTERIUM WYBORU OFERT  
 
Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:  

 cena (znaczenie procentowe kryterium: 100 %) 
 

UWAGI  
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia całości procedury związanej ze złożonym zapytaniem 
ofertowym bez wyboru oferenta.  
W załączeniu wzór umowy (załącznik nr 5 do zapytania ofertowego). Złożenie oferty oznacza jej akceptację.  
 
W przypadku pytań prosimy o kontakt: 
z Iwoną Miśkiewicz drogą elektroniczną iwona.miskiewicz@filharmonia.lodz.pl lub z Izabelą Rogalską drogą 
elektroniczną izabela.rogalska@filharmonia.lodz.pl lub z Małgorzatą Walecką drogą elektroniczną 
malgorzata.walecka@filharmonia.lodz.pl 
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